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Резерв. реле 7

Топл.клапан 3

Стартер 2

Свечи 1

D+ измерит. 4

Темп.ОЖ показ. 4

Темп.масла показ. 7

Темп.окр.возд.показ. 6

Уровень.топл.показ. 5

+U пит. электр. 5

Давл.масла.показ. 6

Уровень.охл.жидк.авар. 2

Темп.ОЖ.авар. 2

Давл.масла авар. 1

Загр.возд.фильтра 3

Загр.топл.фильтра 4

Резерв. дискр.вход 5

Блок. прогр. 1

Дист.запуск/останов 3

К-2600.А

Контроллер управления

2
31

DS18B20

-U пит.

Корпус двигателя в районе

показывающих датчиков

+U пит.

+ клемма АКБ

5А 120 В

5А 120 В

5А 120 В

5А 120 В

Лист

ДатаПодпись№ документаЛистИзм.

Э3СПРН.422500.0010
 

Цепь Конт.

"ХT3"X4

- U пит. электр. 6

Цепь Конт.

"ХT4"X7

ЦепьКонт.

+ АКБB

Возб.ЗГD+

Корпус двигателя"-"

Зарядный генератор

R1

180 Ом 5 Вт

- U пит. электр. 7

+U пит. реле 8

1А

Цепь Конт.

"ХT6"X9

NA 8
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D+ 2

D- 1

GND 3

Цепь Конт.

"ХT7"

Реле 1
1

Реле 1
2

"ХТ1"

Вход 1
1

Вход 1
2

Модуль расширения PRS-1-1 DIN

- U пит.1

+ U пит.2

D-1

D+2

GND RS-4855

Источник питания 9 - 36 В

+ U пит.

-U пит.

Реле 2
3

Реле 2
4

Реле 3
5

Реле 3
6

Реле 4
7

Реле 4 8

Реле 5 9

Реле 5
10

Неисправность ДГУ
1

Неисправность ДГУ
2

"ХТ2"X4

Отклонение напряжения
3

Отклонение напряжения
4

Низкая частота
5

Низкая частота 6

Реле 9 7

Реле 9
8

Реле 10
9

Реле 10
10

Вход 2
3

Вход 2 4

Вход 3 5

Вход 3
6

Вход 4
7

Вход 4
8

Вход 5
9

Вход 5
10

Вход 6
11

Вход 6
12

"ХТ4"X2

К-2600.А

Контроллер управления

D-1

D+2

GND RS-4855

ЦепьКонт.

+U пит.37

-U пит.38

Контроллер управления К-2600.АВ

(выносная панель управления)

CAN_H 7

CAN_L 2

D+ 2

D- 1

GND 3

Цепь Конт.

"ХT8"

Внешняя система контроля и управления

(MODBUS-RTU)

ЦепьКонт.

"ХS2"

ЦепьКонт.

"ХS3"

ЦепьКонт.

"ХТ3"

Цепь Конт.

"XP4"X6
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